
EEDIII relevante Fläche in m²1787,7 m²
Renovierungspflicht pro Jahr (3%):53,6 m²
durchschnittliche Einsparung: 90 kWh
Einsparverpflichtung pro Jahr:4.827 kWh

Bezeichnung Gebäude Adresse
Denkma
lgesch. Baujahr Heizung EA Datum

Bezugsfl. 
(BF) m² A/V

charakterist. 
Länge (lc)

HWB 
Ref.

Anforderung 
17er Linie

Anforderung 
25er Linie fGEE

EEDIII 
relevant Wärme kWh

Kühlung 
kWh Strom kWh Wasser m³

Amtsgebäude Jeging 1 ja 1700 Öl 09.09.2025 512,5 0,55 1,83 129,9 43,93 40,22 1,38 JA 0 kWh 12.225 kWh 105 m³
Volksschule Jeging 30 nein 1970 Öl 09.09.2025 540,4 0,72 1,4 220,9 52,21 69,63 2,31 JA 0 kWh 2.914 kWh 66 m³

Kindergarten Jeging 30 nein
2005, 
2013 Öl 09.09.2025 378,1 1,24 0,81 112,9 77,86 102,15 1,17 JA

0 kWh
12.652 kWh

104 m³

Feuerwehr-Bauhof Jeging 54 nein 1993 Wärmepumpe 09.09.2025 356,7 0,76 1,31 200,8 54,62 72,70 2,14 JA 0 kWh 4.375 kWh 45 m³
Aussegnungshalle Jeging 6 nein Elektro bei WC
Heimathaus Jeging nein

128.607 kWh

Inventarliste / Bestandsliste laut EU-Energieeffizienz Richtlinie

Gebäudedaten Daten aus Energieausweis jährlicher Energieverbrauch 2024

Gesamtübersicht:


